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建築設備用途バルブユーザーのみなさまへ

配管設計時の注意事項⑬

結露による腐食を防止するため、適切な保温対策をとるか、または、結露対策を講じたバ
ルブを選定してください。

冷水・冷温水・ブラインなどの流体は
設置環境によりバルブが結露する場合がありますので注意してください

結露対策品
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